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線径が細い電線を圧着する際は、
電線を折り曲げて圧着してください。

圧着端子のセット方向にご留意ください。

端子を逆方向より圧着すると
圧着部が開き、電線がうまく
圧着できない事があります。

（参考）
芯線φ0.32mmクロメル線 +  SL-CH


